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Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; 158516-183/2022 23292002560202361

1. Definição do objeto

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva,
corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionado e serviço de instalação e desinstalação de diversos
modelos e potências, SEM dedicação exclusiva de mão de obra, no Campus Itajaí do IFSC, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste termo de referência e seus anexos: 

Tabela 1

GRUPO ÚNICO

Item UND Descrição detalhada Qtd. Unitário Total

1 Peça

Fornecimento de insumos, se necessário para serviço de instalação de 
aparelho de ar condicionado (Neste item deve ser registrado o valor 
estimado, portanto não deve ser alterado no lançamento da 

). (Sob demanda)proposta nem durante a fase de lance

30 2.000,00 60.000,00

2 Material

Fornecimento de peças, se for o caso, para manutenção corretiva dos 
aparelhos de ar condicionado (Neste item deve ser registrado o valor 
estimado, portanto não deve ser alterado no lançamento da 

. (Sob demanda)proposta nem durante a fase de lance)

30 2.000,00 60.000,00

3 Serv Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do 
Campus Itajaí - De 15.000 a 24.000BTUS -  21 aparelhos

630 88,99 56.063,70

4 Serv
Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do 
Campus Itajaí - De 28.000 a 36.000BTUS -  05 aparelhos

126 88,99 13.348,50

5 Serv Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do 
Campus Itajaí - De 48.000 a 60.000BTUS -  26 aparelhos

780 88,99 69.412,20

6 Serv
Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do 
Campus Itajaí - De 7.000 a 12.000BTUS -  19 aparelhos

570 88,99 50,724,30

7 Serv Serviço de desinstalação  de aparelhos de ar condicionado de 28.000 a 
60.000BTUS no Campus Itajaí

10 282,89 2.828,90

8 Serv
Serviço de desinstalação  de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 
24.000BTUS no Campus Itajaí

10 282,89 2.828,90

9 Serv Serviço de instalação  de aparelhos de ar condicionado de 28.000 a 
60.000BTUS no Campus Itajaí

8 724,15 5.793,20

Serviço de instalação  de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 24.000
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10 Serv BTUS no Campus Itajaí 20 724,15 14.483,00

Valor máximo contrato 30 meses 335.482,70

Valor mensal aproximado 6.318,29

1.2.   Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3.  O prazo de vigência da contratação é de 30 meses contados da assinatura do contrato pelas partes, prorrogável por até 10
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.1.  O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupção compromete a continuidade das atividades
da Administração e a necessidade de contratação estende-se, continuamente, por mais de um exercício financeiro, sendo a
vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar;

1.5. A Minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO  DA CONTRATAÇÃO

2.1 A   Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, Apêndice I deste Termo de Referência.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

I. 1. IID PCA no  PNCP: 11402887000160-0-000001/2023;

II. 2. Data da publicação no PNCP: 14/02/2023;

III. 3. Id do item no PCA: 1898,1495,3492

IV. 4. Classe/Grupo: 871, 4130

V. 5. Identificador da Futura contratação: 58516-183/2022

 

 

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 a descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares -
Apêndice I deste Termo de Referência.

 

 

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade
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4.1   Todas as licitantes deverão cumprir os critérios e práticas de sustentabilidade previstos nas leis e normativos que tratam
sobre o tema, em especial as leis: Lei nº12.305/2010, Lei nº 9.605/1998. Os decretos: Decreto nº 7.746/2012, o Decreto 9.178
/2017, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e a Instrução Normativa nº 01, 19
/01/10;

4.1.2  Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA no. 340, de 25/09/2003,
nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às
seguintes diretrizes:

4.1.2.1 Não é permitida a liberação intencional de substância controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam sua
comercialização, envase, recolhimento, regeneração, reciclagem, destinação final ou uso, assim como durante a instalação,
manutenção reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substâncias;

4.1.2.2 durante os processo de retirada de substâncias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatório que as substâncias
controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneração e/ou incineração;

4.1.2.3 É obrigatória a retirada de todo residual de substâncias controladas de suas embalagens antes de sua destinação final ou
disposição final;

4.1.2.4 as substâncias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a norma
aplicável.

4.1.2.5 É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada
Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-
2402;

4.1.2.6 quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou
outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo
ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2o. e
parágrafos da citada Resolução;

4.1.2.7   a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua
dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de
reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

4.1.2.8     quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de
regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às
centrais de regeneração.

4.1.3  Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar-condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos,
segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e
desengraxe.

4.1.4   A   deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens queCONTRATADA
forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de
modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos.

4.1.5.  A   deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:CONTRATADA

4.1.5.1.  Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

4.1.5.2.  Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de
2003;

4.1.5.3.  Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu
funcionamento;

4.1.5.4.  Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

4.1.5.5.   Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia elétrica, de
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
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4.1.5.6.   Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e
do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

4.1.5.7.   Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva e instalação, objeto deste Termo de Referência,
alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social.

 

DA SUBCONTRATAÇÃO

4.2 Para os serviços regulares e mensais, ou mesmo os serviços sob demanda, todos objetos deste
certame conforme descrito na Tabela 1, não será admitido a subcontratação, devendo os profissionais
pertencerem ao quadro de colaboradores da CONTRATADA, sendo esta, responsável por todos
encargos trabalhistas referente aos colaboradores, de modo a não estabelecer vínculo empregatício
deste para com o IFSC;

 

Garantia da contratação    

4.3    Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de
2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

 

Vistoria

4.4 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 16 horas.  

4.4.1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização
da vistoria.

4.4.3. A solicitação de vistoria deverá ser encaminhada para o endereço infraestrutura.itj@ifsc.edu.br e compras.itj@ifsc.edu.
br,  indicando telefone para contato e agendamento.

4.4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data
prevista para a abertura da sessão pública;

4.4.5 A licitante deverá declarar, através de declaração de vistoria, que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.4.6   A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica
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5.1.1 Inicio da execução do objeto: 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, sendo o contrato com vigência de 30 (trinta)
meses, sendo prorrogável por até 10 (dez) anos na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.2 A CONTRATADA tem até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato para apresentar (ao fiscal técnico) o Plano de
Manutenção, operação e controle (PMOC), contendo instruções de manutenção e periocidade, atendendo a Portaria Nº 3.523 de
1998 do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, disponível em:  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998
/prt3523_28_08_1998.html

5.1.3 A CONTRATADA deve emitir e recolher a taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA-SC, do Engenheiro/Técnico Mecânico, responsável Técnico pelos serviços que se referem
ao objeto de contratação. A ART, deve ter validade conforme a vigência do contrato e deve ser apresentada uma cópia ao
CONTRATANTE para arquivamento junto ao contrato;

5.1.4 A execução dos serviços deverá ser realizada conforme orientações abaixo descritas e estar de acordo com as Normas da
ABNT,  Apêndice II deste Termo de Referência;

5.1.5 A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionado
deve ser realizada por profissional dotado de competência comprovada, em conformidade com as instruções de manutenção,
garantindo o funcionamento seguro das instalações. O mesmo deve ser treinado, estar uniformizado e portar equipamentos de
segurança individual e coletiva, durante a realização dos serviços;

5.1.6 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionado poderão ser
feitos em horário comercial, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

5.1.7  A empresa CONTRATADA deverá cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados no
PMOC  informando à Fiscalização Técnica designada pelo IFSC, de qualquer eventualidade de remarcação da visita mensal, não
podendo extrapolar 10 (dez) dias corridos;

5.2  Mensalmente a empresa contratada deverá:

5.2.1 Elaborar e/ou atualizar o cronograma de atividades para o mês subsequente e apresentá-lo à Administração, se necessário;

5.2.2 Apresentar o relatório de atividades realizadas no mês de referencia;

5.2.3 Revisar, gerenciar e apresentar o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) conforme Portaria no 3523/98 do
Ministério da Saúde;

5.2.4 Cumprir o cronograma previsto e cumprir a Rotina Mínima de Manutenção, conforme descrito neste Termo de Referência e
anexos;

5.2.5 Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos baseado Memorial Descritivo e Especificações, Apêndice II
deste Termo de Referência; 

5.2.6  Na impossibilidade de execução de manutenção preventiva conforme o cronograma previsto deverá ser feita a justificativa
e o reagendamento;

5.2.7 Fornecer a lista de contato (e-mail, whatsaap, Celular de Funcionários, etc.) atualizada para o cumprimento deste Contrato.5

5.2.8  Elaborar estudo, análise e proposta para melhoria do sistema, quando necessário ou solicitado pela Contratante;

5.2.9 Havendo necessidade de modificações elétricas, mecânicas ou de acabamentos diferentes da originalidade do Equipamento,
a contratada deverá apresentar relatório com os documentos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.) de forma a caracterizar e
comprovar a necessidade, e somente poderá ser executado se aprovado pela CONTRATANTE.

5.2.10 A Contratada deverá possuir e fornecer todos os equipamentos especializados para execução adequada dos serviços de
higienização requeridos.

5.2.11 A Contratada deverá utilizar produtos químicos adequados, devidamente registrados ou notificados no Ministério da
Saúde e de acordo com as recomendações do fabricante, fornecendo ficha técnica e Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos (FISPQ).

5.2.12 Fornecer, quando solicitado, o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados.

5.2.13 Responsabilizar-se pela retirada do material sucateado, danificado, substituído, inclusive suas embalagens, resultante das
operações de manutenção, responsabilizando-se também pelo descarte, obedecidas as legislações ambientais vigentes.
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5.2.14  Os materiais deverão ser retirados do local imediatamente após o término dos trabalhos que deram causa à geração do
mesmo.

5.2.15 Refazer, de imediato e às suas expensas, qualquer trabalho realizado inadequadamente e/ou recusado pela Contratante,
sem que isso implique em custo adicional.

5.2.16 Sinalizar, através de instalação de barreiras ou outro meio, de forma a indicar a terceiros as condições perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir acidentes com danos pessoais e materiais.

5.2.17  O PMOC deverá obedecer as frequências mínimas para os  seguintes componentes, considerados como reservatórios,
amplificadores e disseminadores de poluentes, conforme disposto na Resolução n° 9, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA:

Componente Periodicidade

Tomada de ar externo Limpeza mensal

Unidades Filtrantes Limpeza mensal

Bandeja Condensadora Limpeza mensal

Serpentina de aquecimento Limpeza trimestral e desincrustação semestral

Serpentina de resfriamento Limpeza trimestral e desincrustação semestral

Umidificador Limpeza trimestral e desincrustação semestral

Ventilador Semestral

Plenum de mistura/casa de máquinas Limpeza mensal

5.2.17.1 Será permitida a alteração de frequências dispostas nesta tabela, desde que fundamentada em normas técnicas mais
recentes, vigentes e aceitas pelas entidades responsáveis pela fiscalização dos serviços ora contratados.

5.3.  A manutenção preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, 
conservando-os dentro dos padrões de operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento;

5.3.1.1  Também, deverão ser atendidas as seguintes rotina mínima de manutenção preventiva, no que couber e for aplicável:

5.3.1.2 Os serviços de manutenção dos equipamentos compreendem a HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO APARELHO,
incluindo: 1- Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo com as normas dos fabricantes; 2 - Limpeza da parte
externa do condicionador de ar; 3 - Remoção, limpeza e lavagem dos filtros de acordo com as normas dos fabricantes;   4 -
Verificação dos rolamentos e mancais dos ventiladores/motores. Se necessário, substituição dos rolamentos; 5 - Medição e
registro de tensão e amperagem do equipamento em operação com compressor armado, medido com auxílio do amperímetro; 6 -
Limpeza das serpentinas de evaporação e condensadores, com a devida desmontagem das peças; 7 - Limpeza da bandeja – parte
de condensação; 8 - Verificação de fuga de gás refrigerante, com a reposição, caso necessário; 9 - Verificação com eventual
correção do nível de ruído e vibrações anormais; 10 - Medição e registro da tensão e corrente elétrica dos motores dos
compressores; 11 - Verificar funcionamento dos controles remotos, caso tenha; 12 - Verificação dos visores das linhas de líquido
quanto à presença de umidade no sistema, com a utilização de bomba de vácuo; 13 - Medição com registro da temperatura da
serpentina de resfriamento, bem como do superaquecimento; 14 - Verificação com correção dos sistemas de encaixe dos painéis
de acesso ao gabinete; 15 - Limpeza externa dos gabinetes; 16 - Verificar a drenagem de água; 17 - Substituir isolações térmicas
danificadas nas tubulações; 18 - Eliminar possível mau contato no cabo de alimentação, disjuntores e pontos de interligação; 19 -
Limpeza das bandejas de drenagens; 20 - Eliminar ruídos anormais; 21 - Verificar se há fuga de energia para a carcaça do
aparelho; 22 - Verificar e eliminar possíveis pontos de vazamento de fluído refrigerante (conexões e válvulas); 23 - Verificar e
executar reparos no contator magnético do compressor; 24 - Medição e registro das temperaturas em operação dos motores
ventiladores; 25 - Verificação interna dos gabinetes, com eventual correção termo acústica – parte de evaporação; 26 - Medição e
registro das pressões dos compressores de descarga, nas linhas de sucção e bomba de óleo (no caso de semihermético) com
eventual ajuste de pressões; 27 - Verificação das válvulas de expansão   termoacústicas - parte de condensação; 28 - Eliminar
pontos de obstrução de sujeira nas aletas do condensador; 29 - Operação do termostato de modo a desarmar e rearmar o
compressor, verificando a existência de ruídos ou vibrações, providenciando, se necessário, sua correção; 30 - Remoção do
aparelho, inspeção e ajuste dos parafusos de fixação do compressor, motor, ventilador e estrutura; 31 - Retirar as turbinas das
unidades internas para limpeza, (com cuidado para não remover acessórios de balanceamento); 32 - Limpeza da bandeja coletora
de água de condensação e tubulação de drenagem; 33 – Verificar a isolação elétrica do compressor e do motor de ventilador; 34 -
Executar reparos de desgastes de eixos, buchas, mancais de rolamento e lubrificação do motor do ventilador; 35 – Limpar e
higienizar o evaporador e bandejas de drenagens; 36 – Lavar a serpentina do condensador e peças comuns com máquina
adequada, aplicando produtos desengraxantes conforme normas do Ministério da Saúde, se necessário; 37 – Montar o
equipamento de forma adequada; 38 - Se necessário, remoção do aparelho para a oficina e execução dos serviços relacionados
abaixo: a) Desmonte e limpeza das serpentinas do condensador evaporador; b) Realização de tratamento anticorrosivo (com tinta
tipo zarcão) do chassi e da bandeja interna; c) Verificação e troca de capacitor; d) Verificação dos componentes elétricos, cabo de
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alimentação e, se necessário, sua substituição. 40 - Em caso de pane, realizar a análise do condicionador de ar com a emissão de
relatório contendo a descrição do problema e das peças a serem trocadas. Caso seja necessária a substituição de alguma das
peças, a contratada deverá comunicar a contratante informando ainda o valor orçado para peça, neste caso fica a critério da
Contratante a aquisição da peça da contratada, item este sob demanda no presente certame.

5.3.1.3 Além dos serviços acima, caberá à Contratada a execução de outras ações recomendadas pela boa técnica, e pelos
fabricantes dos produtos e equipamentos, de forma a atender à satisfatória manutenção, buscando assim realizar a manutenção
preventiva conforme PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle.

5.3.1.4 Após a execução da manutenção, a contratada emitirá relatório, encaminhando este para o fiscal técnico do contrato.

5.3.1.5 Estimam-se manutenções preventivas mensais para cada aparelho de ar condicionado, porém, a critério da administração
e conforme PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, esse prazo poderá ser reduzido ou estendido. As manutenções
respeitarão o quantitativo contratado;

5.3.1.6 Correrá por conta exclusiva da licitante vencedora, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local da
execução dos serviços objeto da licitação, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e
seguros correspondentes;

5.3.1.7 As seguintes peças e materiais estão incluídos na manutenção preventiva a cargo e ônus da contratada: fusíveis, parafusos,
correias, imãs, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção
anti ferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, fita isolante, álcool, filtro secador, espuma de vedação, massa de vedação,
vaselina, estopas, sacos plásticos para acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, gás R-22 ou R-410-A, trapo,
substituição ou complementação óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, gases freon, óleo mineral, materiais e
produtos de limpeza em geral.

5.3.1.8 A contratada deverá manter atualizada a tabela com as manutenções preventivas assim como o PMOC – PLANO DE
MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÃO.

5.4 Dos Serviços de Manutenção Corretiva:

5.4.1 A manutenção corretiva tem por objeto todos os procedimentos necessários a recolocar os equipamentos defeituosos em
perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas, ajustes e reparos
necessários, de acordo com os Manuais e Normas Técnicas específicas para os equipamentos;

5.4.2 Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver emissão de ordem de serviço, cuja motivação seja
uma chamada por parte da contratante ou forem detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realização das
manutenções preventivas;

5.4.3 O custo para deslocamento e prestação de serviços de manutenção corretiva corresponde ao valor de uma manutenção
registrado em cada item, conforme proposta da empresa vencedora, não podendo haver cobrança duplicada em caso de uma
manutenção preventiva e corretiva realizadas concomitantemente e nem em caso de necessidade de mais de um deslocamento
para deixar o ar em pleno funcionamento;

5.4.4 Caso seja necessária a retirada do aparelho para reparos nas dependências da contratada, o retorno ao local para reinstalação
do equipamento estará contemplado no valor dos serviços de manutenção corretiva, que será de uma unidade, não podendo ser
cobrado novamente o valor dos serviços para fins de instalação;

5.4.5 Quando houver necessidade da realização da manutenção corretiva, sendo detectado pela contratante, esta emitirá Ordem de
Serviço, devendo a contratada: a) Emitir orçamento contendo descrição do defeito do equipamento, peças a serem substituídas e
o respectivo valor das mesmas; b) Não poderão ser incluídas no orçamento as peças previstas que fazem parte da manutenção
preventiva e são ônus da contratada; c) Constatada a necessidade de reposição de peças não previstas, a contratada emitirá
orçamento contendo a descrição do defeito do equipamento, quantidade, especificação, para aprovação do Fiscal do Contrato.
c1)  a CONTRATADA deverá apresentar o orçamento ao FISCAL DO CONTRATO. Este deverá realizar pesquisa de preço das
peças que serão substituídas, para verificar se o preço proposto pela contratada esta condizente com o preço praticado no
mercado; c2) Caso o preço apresentado pela contratada esteja condizente com o preço praticado no mercado, deverá ser
autorizada a   troca da peça e a emissão da nota fiscal dos serviços prestados e das peças substituídas; c3) Caso o preço
apresentado pela Contratada esteja acima do preço pesquisado pela Administração da Contratante, esta notificará a Contratada
para adequar o preço orçado;  c4) O prazo para apresentação do orçamento contendo descrição, quantidade e valor das peças não
poderá exceder a 1 (um) dia útil contados a partir do início do atendimento; c5) A licitante adjudicatária deverá indicar,
obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para troca das peças orçadas, que não poderá exceder a 12(doze) horas, contadas
da aprovação do orçamento; c6) As peças, quando substituídas (peças que apresentaram defeitos), deverão ser entregues ao Fiscal
do Contrato, após o conserto dos equipamentos; c7) Caberá ao Fiscal do Contrato a responsabilidade por acompanhar a execução,
o acompanhamento dos serviços e autorizar o pagamento, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, vistoriar e
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descrever os defeitos técnicos das peças que porventura devam ser substituídas e entregá-las ao Almoxarifado da Contratante
para que seja dada a destinação ambiental correta; c8) Após autorização, efetuar as trocas de peças necessárias ao bom
funcionamento do sistema de ar condicionado; c9) No caso da manutenção corretiva, o início do atendimento não poderá
ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a aprovação do orçamento; c10) Entende-se por início de atendimento a
hora de chegada do técnico às instalações da Contratante c11) O término da manutenção do equipamento não poderá ultrapassar
o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do início do atendimento, exceto em caso de necessidade de reposição de peças;
c12) Entende-se por término do reparo do equipamento, a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento
no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação do Fiscal do Contrato; c13) Nos casos em que, em função da
natureza do defeito apresentado nos condicionadores de ar, haja necessidade de deslocá-los até a oficina da licitante adjudicatária,
será necessária a autorização do Responsável pela Fiscalização do Contrato da Contratante, observando que o deslocamento não
incorrerá em qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; c14) O prazo para apresentação do orçamento contendo
descrição, quantidade e valor das peças não poderá exceder a 01 (um) dia útil, contado a partir do início do atendimento; c15) A
licitante adjudicatária deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para troca das peças orçadas, que não
poderá exceder a 24 (vinte quatro) horas, contadas da aprovação do orçamento.

5.5 Dos serviços de instalação e retirada/instalação de Sistema de Ar condicionado

5.5.1 Em caso de necessidade de instalação de aparelhos de ar condicionado, a contratante emitirá ordem de serviço contendo a
demanda para instalação de ar condicionado e descrevendo modelo e local.

5.5.2 Os serviços de instalação e retirada/instalação dos condicionadores de ar incluem o fornecimento de tubo conectivo em
cobre, vedação na tubulação e aparelho, solda, suporte, espuma de vedação, massa de vedação, injeção de gás próprio para
compressor, parafusos e demais materiais que possam ser necessários PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA/INSTALAÇÃO
(todos de primeira linha), sendo que a garantia dos serviços de instalação deverá ser de, no mínimo, 90(noventa) dias.

5.5.3 Não deverão ser aceitos, em hipótese alguma, produtos de baixa qualidade ou ainda sem certificação do INMETRO ou
outro sistema de certificação de qualidade, quando exigíveis.

5.5.4 Será rejeitado o serviço executado em desconformidade com as previsões constantes do instrumento convocatório e, de
forma escrita, solicitar a correção das anormalidades apontadas

5.5.5 A contratada deverá seguir o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU - https://www.gov.br/agu/pt-br
/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf, a ser fornecido pela fiscalização.

5.6 Local da prestação dos serviços

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Itajaí
Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada - Itajaí – SC; CEP 88307-303

5.7 Materiais a serem disponibilizados
5.7.1 Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação dos 
aparelhos de ar condicionado dentro dos parâmetro e rotinas estabelecidos, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, além de considerar materiais com menor 
impacto ambiental;
5.7.2 Todos os materiais utilizados pela CONTRATADA, quando aplicável, deverão respeitar os limites máximos de
concentração das substâncias contidas nos equipamentos elétricos e eletroeletrônicos, de acordo com a diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);
5.7.3 A CONTRATADA deverá utilizar, sempre que possível, materiais que sejam anticorrosivos ou que possuam
tratamento anticorrosão;
5.7.4 A CONTRATADA deve utilizar preferencialmente equipamentos consumidores de energia que apresentem
o melhor desempenho sob o ponto de vista energético, comprovado pelo Selo Procel, da categoria A de
acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem;
5.7.5 A CONTRATADA deve dar preferência para compra de cabos elétricos não halogenados.

5.8 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.8.1 A empresa deve prever na proposta todos os componentes, diretos e indiretos, pertinentes à formação do preço
dos serviços cotados, levando em consideração todo a pormenorização dos serviços, presentes neste Termo de
Referência e no Apêndice I e II , além das informações que seguem adiante:

5.8.2 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo deslocamento e estadas de
pernoite, quando o caso, de seus técnicos ao local de instalação, assim como despesas com alimentação e
primeiros socorros que forem necessários durante os serviços de manutenção;
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5.8.3 A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação;
5.8.4 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado  executados e 
os materiais empregados deverão obedecer rigorosamente:
a) Às normas e especificações constantes deste caderno;
b) Às normas da ABNT;
c) Às disposições legais;
d) Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do
produto;
e) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas
previstos por essas.
 

5.9 Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)
5.9.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor)
 

6. Modelo de gestão do contrato

6.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.   O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.

6.2  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização,
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput)

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1  ​​​​​O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022,
art. 22, II);
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6.7.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de
2022, art. 22, III);

6.7.3  O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.7.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.7.5  O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (
Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.7.6 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,
II).

6.7.7 A fiscalização técnica será realizada por profissionais habilitados, mediante nomeação em portaria
e a critério do IFSC.

6.8  O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022)

6.8.1  ​ ​ ​ ​ ​ ​Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.9  O gestor do contrato coordena a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 21, III).

6.9.2 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

6.9.3 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.10 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (
Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.12 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato.

6.13 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração para representar a empresa nas tratativas
contratuais durante a execução do contrato.
6.14  A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

6.15 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.15.1 Agendar data de realização do serviço, com no mínimo de 72 horas de antecedência;

6.15.2 Responder as notificações/ solicitações da contratante em prazo máximo de 24 horas;

7. Critérios de medição e pagamento

7.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV.

7.1.1.1.   Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.2.  não produzir os resultados acordados,

7.1.1.3.      deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou deixar de utilizar
materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada. 

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.3. Do recebimento

7.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.3.1.1.   O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a
comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.1.2.   O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.3.1.3.  O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.3.1.4.   O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
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realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.2.1.  O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.3.2.2.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.3.2.3.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega
dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.3.2.4.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3.3.       Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.3.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor
ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.3.4.1.  Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.3.4.2.  Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;

7.3.4.3.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

7.3.4.4.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.3.4.5.   Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.3.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o
teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.3.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.3.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

 

7.4. Liquidação

7.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.4.2.   O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de
contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de
2021

7.4.3.       Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:
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a)       o prazo de validade;

b)       a data da emissão;

c)       os dados do contrato e do órgão contratante;

d)       o período respectivo de execução do contrato;

e)       o valor a pagar; e

f)        eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização
da situação, sem ônus à contratante;

7.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta   ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicoson-line
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.4.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

 

7.5. Prazo de pagamento

7.5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

 

7.6.  Forma de pagamento

7.6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.6.3.1.   Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.6.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

 

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços
8.2 O critério de aceitabilidade de preços será o valor unitário estimado pela administração;
8.2.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico,
planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, conforme modelo de planilha elaborada
pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);
8.2.1.1 O licitante deverá utilizar a planilha constante no ANEXO V - PROPOSTA LICITANTE -  PLANILHAS
EDITAVEIS.rar para preenchimento dos valores unitários propostos.
8.2.1.1.1 O licitante não deverá apresentar proposta de valores unitários para os itens meramente  estimativos,
denominados como: a) Fornecimento de insumos, se necessário para serviço de instalação de aparelho de ar
condicionado. (Sob demanda) b) Fornecimento de peças, se for o caso, para manutenção corretiva dos aparelhos
de ar condicionado. (Sob demanda)  Garantia de 01 ano no mínimo para as peças e materiais.
8.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de
preços será:
8.3.1 Valor unitário: conforme valor estimado da licitação
8.2. Exigências de habilitação

8.2.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

 

8.3. Habilitação jurídica

8.3.1.  : inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial daEmpresário individual
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.2. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social noindividual de responsabilidade limitada - EIRELI

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

8.3.3.  : portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no DiárioSociedade empresária estrangeira
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

8.3.4.  : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,Sociedade simples
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.5.  : inscrição do ato constitutivo da filial,Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.3.6.  : ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,Sociedade cooperativa
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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8.3.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

 

8.4. Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

8.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.8.   O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

 

8.5. Qualificação Econômico-Financeira

8.5.1.  certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução
Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.5.2. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso II);

8.5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de
exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.5.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido
mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.5.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação
e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
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8.5.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-
ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133,
de 2021, art. 69, §6º)

8.6. Qualificação Técnica

8.6.1 Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condições e peculiaridades da contratação.
8.6.2 REGISTRO OU CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE, regular,
expedido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou do Conselho Regional dos
Técnicos Industriais CRT da região da empresa licitante, na forma da Lei 5.194 de 24/12/66.
8.6.3  Para a qualificação técnico-profissional, a licitante deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior Engenheiro Mecânico ou profissional de nível
médio (Técnico Industrial em Mecânica, Técnico Industrial em Eletromecânica ou Técnico Industrial em Refrigeração
e Ar Condicionado) detentor de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar
condicionado do tipo split de pelo menos 9.000 Btu/h. O responsável deverá possuir vínculo com a empresa licitante,
comprovando por intermédio de Contrato, Ficha Funcional, CTPS, etc.

8.6.4 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e 
será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Administração.
8.6.5 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.6.6 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

8.6.7 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

8.6.8 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 
menos um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, 
conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.5, de 2017.

8.6.9 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 
diferentes atestados executados de forma concomitante.

 

 

 

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 335.482,70

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 335.482,70 (Trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 
setenta centavos) conforme Quadro de Especificações Mínimas.
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10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral da União.

10.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:
1. Gestão/Unidade: 26438
1. Fonte de Recursos: 1000000000
1. Programa de Trabalho: 171270
1. Elemento de Despesa: 339039
1. Plano Interno: L20RLP01CTN

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

SCHEILA DELFINO DE SOUZA
Pregoeiro

 

 

Despacho: Favorável

 

 

WAGNER CABRAL MEHL
Agente de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Estudo Técnico Preliminar 12/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23292002560202361

2. Descrição da necessidade

PREGÃO Nº 21104/2023 - Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar-
 condicionado com fornecimento de peças e serviço de Instalação e desinstalação para o Campus Itajaí.

2.1 Esta demanda surge da necessidade de contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de Ar-condicionado  ara o Campus com fornecimento de peças e serviço de Instalação e desinstalação p
Itajaí do IFSC.

2.2 A contratação dos serviços tem por finalidade  atender a Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que  dispõe sobre a 
obrigatoriedade da manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes, exigindo que todos os 
edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de 
Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, assegurando à eliminação ou 
minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes.
Há de se atender ainda à Portaria nº 3.523 de 28 de agosto de 1998 (DOU 31/08/1998), do Ministério da Saúde, que aprova 
Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, 
remoção de sujidades por métodos físicos de manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos 
sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de risco à saúde dos ocupantes de ambientes 
climatizados, e Resolução ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RE nº 9 de 16/01/203 (DOU 20/01/2003), 
sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

A ampla utilização de sistemas de condicionadores de ar no país, em função das condições climáticas, tem relação direta ao bem-
estar, conforto, à produtividade e ao absenteísmo ao trabalho pelos ocupantes destes ambientes e à sua inter-relação com a 
variável qualidade de vida.

A falta de climatização nas salas de aula também é um problema para o câmpus, que se localiza em região de temperatura alta,
podendo prejudicar os alunos em suas atividades de aprendizagem, bem como o bem-estar e a saúde.

Necessidade de prestação dos serviços de manutenção em caráter preventivo e corretivo nos  aparelhos de ar- condicionado
localizados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Campus Itajaí, visando atender a legislação
vigente no que se refere à qualidade do ar para os ocupantes das instalações, proporcionando qualidade de vida
no ambiente de trabalho e conforto térmico aos usuários, bem como conservar o patrimônio público, prolongando a vida útil dos
equipamentos e consequentemente, refletindo em economia ao erário.

2.3 O IFSC tem como objetivo cumprir o seu papel de instituição de ensino, para formar e qualificar profissionais no âmbito da 
educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem 
como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita 
articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para 
a educação continuada. Neste sentido, a presente licitação tem como objetivo garantir celeridade e eficiência no momento da 
aquisição, garantindo a qualidade nos serviços prestados ao cidadão.

2.4 A modalidade de licitação definida neste processo cumpre o disposto na Lei 14.133/2021, permitindo assim a aquisição por 
demanda, nas quantidades e no momento adequado às necessidades do IFSC. O objetivo deste processo é atender às solicitações 
dos serviços comuns de engenharia para a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do Campus Itajaí 
do IFSC.

O objeto da presente licitação é considerado como serviços comuns de engenharia, pois tratam-se de serviços de manutenção e 
conservação de aparelhos de ar condicionado, materialmente pouco relevantes, decompostos em atividades simples, típicas de 
intervenções isoladas e que podem ser objetivamente definidas, conforme especificações usuais no mercado, de natureza 
padronizável e pouco complexa.
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2.5 Portanto, faz-se necessário a Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de manutenção preventiva, 
manutenção corretiva (sob demanda), fornecimento de peças e materiais (sob demanda), instalação e desinstalação (sob 
demanda) em sistema de aparelhos de ar condicionado de diversas marcas e modelos, bem como, elaboração do Plano de 
Manutenção, Operação e Controle - PMOC (PROJETO ADMINISTRATIVO), nas dependências do Campus Itajaí do IFSC.
Considera-se, ainda, a essencialidade do objeto aqui apresentado e o relevante interesse público a ser atendido através da 
contratação, nos termos do artigo 3º do decreto 8.540/2015.

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Administração - Campus Itajaí Wagner Cabral Mehl

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

A empresa a ser contratada deverá se submeter ao credenciamento previsto no Edital e aos critérios de seleção do
fornecedor, do Termo de Referência, do Pregão Eletrônico a ser publicado. Deverá possuir registro no Sistema
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), com os seguintes níveis de credenciamento:
Nível I - Credenciamento;
Nível II - Habilitação Jurídica;
Nível III - Regularidade Fiscal Federal;
Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal;
Nível V - Qualificação Técnica;
Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Especificamente quanto à qualificação técnica, serão exigidos comprovantes de qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional.

CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

EXIGIDOS
COMPROVAÇÃO

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva 
de Ar-condicionado com fornecimento de peças 
e serviço de Instalação e desinstalação. 

Engenheiros mecânicos ou 
industriais, na modalidade 
mecânica, tecnólogos da área de 
Engenharia Mecânica e os 
técnicos em Refrigeração e Ar 
Condicionado, em Mecânica e 
em Eletromecânica

Simples comprovação

Responsável técnico pelo PMOC conforme  a Lei 13.589:

Na limpeza e na manutenção, o responsável técnico podem ser os engenheiros mecânicos ou industriais, na modalidade mecânica, tecnólogos da área 

de Engenharia Mecânica e os técnicos em Refrigeração e Ar Condicionado, em Mecânica e em Eletromecânica

Já na avaliação biológica, química e física dos ambientes, são os engenheiros químicos ou industriais, engenheiros de Segurança do Trabalho, 

tecnólogos da área de Engenharia Química e técnicos em Refrigeração e Ar Condicionado, em Mecânica e em Eletromecânica.

 

CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVAÇÃO

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar-condicionado com 
fornecimento de peças e serviço de Instalação e desinstalação.

Simples comprovação

Ainda serão exigidos:
Contratada deverá ser pessoa jurídica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;
Contratada deverá indicar Responsável Técnico, legalmente habilitado, com formação em Engenharia
Mecânica ou equivalente;
Atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de
que trata o processo licitatório Atestados de Capacidade Técnica. (alínea a) item 10.3 do anexo VII da IN 05
/2017)

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois, por se tratar de um serviço comum de
engenharia de baixa complexidade, entende-se que a exigência garantia pode onerar a contratação.

Os demais  requisitos para esta contratação estão descritos no Termo de Referência.

 

5. Levantamento de Mercado

Previamente à elaboração do Estudo Técnico Preliminar, buscou-se nos sites de compras governamentais e na plataforma Painel 
de Preço, quais soluções de contratações os órgãos públicos veem adotado a este tipo de contratação, a partir da análise dos 
editais de licitação. Desta forma, observou-se que os serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores 
de ar dar-se por meio das soluções descritas a seguir:
 

SOLUÇÃO DESCRIÇÃO RESUMO

1

Contratação de serviço de manutenção
de equipamentos condicionadores de
condicionado por postos de trabalho
 

Neste modelo de contratação, os
funcionários terceirizados ficam à
disposição da Contratante, no órgão, para
executar os serviços contratados. Ou seja,
neste modelo se contrata mão de obra
com exclusividade.

2

Contratação de serviço de
manutenção de equipamentos
condicionadores de condicionado
por demanda, sem fornecimento de
material (peças) pela contratada.
 

Neste modelo de contratação, os serviços
serão realizados por demanda da
Contratante. Os tipos de serviços e 
valores estarão definidos no contrato. A
contratante fornecerá os materiais
necessários para a execução dos 
serviços. Portanto, será necessária a realização 
de uma licitação para a aquisição dos materiais

3

Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva 
com valores fixos mensais com
licitação pelo menor valor e 
instalação e desinstalação 
com fornecimento de peças, sob 
demanda.

 

Neste modelo de contratação, os serviços
serão realizados mensalmente pela Contratada. 
Os tipos de serviços e valores estarão definidos 
no contrato. A
contratada fornecerá todos os materiais
necessários para a execução dos serviços. O 
fornecimento de peças será sob demanda.

Considerando as recomendações das legislações pertinentes e as recomendações das orientações normativas da AGU, entende-se 
a regra geral das contrações consiste na divisão do objeto em tantos itens, lotes ou parcelas, desde que viáveis técnica e 
economicamente, sem perda da economia de escala, consoante Art. 23 da Lei 8.666/1993.

Entretanto, a avaliação prévia, sob aspectos técnicos e econômicos, estabeleceu-se como melhor regime de contratação, a 
Solução 03: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com valores fixos mensais com
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licitação pelo menor valor e instalação e desinstalação com fornecimento de peças, sob demanda.
Nesta proposta de contratação, o custo geral tende a ser menor para a administração em comparação à Solução 01
e pode ser maior em comparação superficial com a Solução 02. Isso se dá porque o valor das manutenções
preventivas e corretivas também será fixo por manutenção mensal, como na Solução 02. Porém, quando da
necessidade de troca de peças, a empresa apresentará 3 orçamentos de mercado para a fiscalização técnica, o
menor valor será selecionado e será aplicado um BDI diferenciado para mero fornecimento determinado pela equipe
técnica na licitação. Assim, considera-se que as empresas poderiam ofertar descontos maiores no processo
licitatório e até atrair mais empresas interessadas, gerar mais competitividade e maiores descontos. Portanto, esta
solução pode se tornar ainda mais vantajosa economicamente que a Solução 02, além de ter menos riscos de
desinteresse e licitação deserta.
Por meio desta proposta de execução,  não será necessário o controle do tempo gasto pela Contratada para a manutenção, apenas 
sobre a qualidade dos serviços executados. A respeito das peças, estas deverão ser verificadas e em caso de necessidade, 
substituídas após apresentação de relatório e comprovada a necessidade ao fiscal técnico.
Não haverá a necessidade de controle e acompanhamento dos serviços tão próximo pelo fiscal técnico, uma vez
que a medição dos serviços ocorrerá pela sua execução mensal e qualidade dos serviços prestados.
Portanto, por meio do levantamento das vantagens e desvantagens dos processos licitatórios para contratações de
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, instalação e desinstalação com fornecimento de peças sob 
demanda, concluiu-se que a - Solução 03 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com valores fixos 

 foi a que mensais com licitação pelo menor valor e instalação e desinstalação com fornecimento de peças, sob demanda,
apresentou as vantagens mais significativas e as desvantagens com menores impactos em relação às demais soluções.

 

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, bem como a 
instalação de desinstalação, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra.

Trata-se da realização de serviços comuns de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no 
Câmpus Itajaí do IFSC.

Condições de execução
Inicio da execução do objeto: 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, sendo o contrato com vigência de 30 (trinta)
meses, sendo prorrogável por até 10 (dez) anos na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

A CONTRATADA tem até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato para apresentar (ao fiscal técnico) o Plano de
Manutenção, operação e controle (PMOC), contendo instruções de manutenção e periocidade, atendendo a Portaria Nº 3.523 
de 1998 do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998
/prt3523_28_08_1998.html

A CONTRATADA deve emitir e recolher a taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T) do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SC, do Engenheiro / Técnico Mecânico, responsável técnico pelos
serviços que se referem ao objeto de contratação. A ART, deve ter validade conforme o vigência do contrato e deve
ser exposta junto ao equipamento para conhecimento dos usuários, bem como ser apresentada uma cópia ao
CONTRATANTE para arquivamento junto ao contrato.
A empresa CONTRATADA deverá efetuar Visita Programada Mensal, realizando as vistorias conforme o Plano de
Manutenção, operação e controle (PMOC), o qual deve seguir as orientações da ABNT e recomendações dos fabricantes dos 
modelos dos aparelhos de ar condicionado.

A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionado,
deve ser realizada por profissional dotado de competência comprovada, em conformidade com as instruções de
manutenção, garantindo o funcionamento seguro das instalações. O mesmo deve ser treinado, estar uniformizado e
portar e/ou disponibilizar equipamentos de segurança individual e coletiva, durante a realização dos serviços.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva poderão ser feitos em horário comercial, das 8h às 18h, de
segunda à sexta-feira. 

A empresa CONTRATADA deverá cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados no
PMOC informando à Fiscalização Técnica designada pelo IFSC, de qualquer eventualidade de remarcação da visita mensal,

A cada Visita Programada Mensal deverá ser apresentado, pela CONTRATADA, relatório dos serviços executados, relatando as 
anormalidades encontradas e riscos tecnicamente diagnosticados. Quando da necessidade de trocar ou incluir peças:
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Quando da vistoria realizada mensalmente, havendo necessidade, segundos critérios técnicos, de substituição de peças e 
acessórios de componentes elétricos, eletroeletrônicos, eletromecânicos ou mecânicos, necessários ao bom funcionamento dos 
equipamentos, a empresa deverá apresentar 3 (três) orçamentos das respectivas peças originais do fabricante e em último caso, 
similares no quesito qualidade, e encaminhar ao Fiscal Técnico do Contrato para ciência e aprovação, que deverá aprovar ou não, 
em até 3 (três) dias úteis;
A empresa poderá, caso necessário, apresentar quantidade inferior a 3 (três) orçamentos, desde que justificado e comprovado que 
o(s) preço(s) é(são) praticado(s) no mercado.
Nos orçamentos deve estar indicado o custo das peças e/ou acessórios;
O IFSC analisará os orçamentos (custo das peças) e, sempre, será escolhido o menor dos 3 (três) valores. 
Uma vez autorizada a substituição de peça e/ou acessório, a CONTRATADA deverá proceder a compra e substituição da peça e
/ou acessório em 3 (três) dias úteis, emitindo, na sequência, a respectiva Nota Fiscal para cobrança do IFSC, somente de peças ou 
produtos, pois o serviço de troca já faz parte da manutenção preventiva e corretiva paga mensalmente.

Demais pormenorizados encontram-se no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Por se tratar de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos 
de ar condicionado com fornecimento de peças sob demanda, o rol de materiais a serem empregados é 
vasto e exaustivo.

Desta forma, consideramos a utilização de um valor mensal por aparelho de ar condicionado durante o 
prazo de 12 (doze) meses, além de um valor máximo anual a ser utilizado como estimativa para a 
aquisição de peças e materiais para reposição nas manutenções, instalações e desinstalação de ar 
condicionado.
Considerando que o modelo de licitação pretendido para a Contratação de Serviço de Manutenção 
Preventiva e Corretiva de Ar-condicionado com fornecimento de peças e serviço de Instalação e 

é o de menor preço em relação ao valor máximo desinstalação para o Campus Itajaí do IFSC 
estimado pela administração, a estimativa foi elaborada da seguinte forma:
7.1 Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva considerou-se os diversos modelos e marcas 
instalados do Campus.
7.1.1. Considerou-se que as manutenções serão mensais, durante 12 (doze) meses;
7.1.2. Considerou-se que o valor total por item seria estimado pela soma das manutenções mensais,
durante a duração do contrato de 30 (trinta) meses, de cada grupo de aparelhos com capacidades 
pertencentes ao mesmo item.

7.2.Para o fornecimento de peças e/ou materiais para a realização de substituições, instalação ou 
desinstalações sob demanda, considerou-se a soma dos valores de forma global por item, ou seja, não foi 
especificada a quantidade de cada peça/material, mas sim o valor total para o fornecimento ao longo do 
período contratado.
7.2.1. Para a estimativa de fornecimento de peças e materiais a licitante não poderá estipular menor
valor ao que foi estimado pela administração, pois este trata-se de estimativa máxima de empenho
para substituição de peças durante o período de 12 (doze) meses. Será considerado o modelo de
execução apresentado no item 6.

Para esta pesquisa de informações, determinou-se quais as naturezas de despesas que poderiam ser classificadas para serviços e 
materiais de manutenção e conservação de bens móveis.
Desse modo, a busca foi restringida nos seguintes códigos de natureza de despesa apresentados na tabela a seguir, com a 
respectiva descrição:

CÓDIGO NOMENCLATURA DESCRIÇÃO
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30.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 
DE BENS MÓVEIS

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM 
COMPONENTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E 
SOBRESSALENTES PARA APLICAÇÃO, 
MANUTENCAO E REPOSIÇÃO EM BENS MÓVEIS 
EM GERAL. CABOS - CILINDROS P/ MÁQUINAS 
COPIADORAS - COMPRESSOR P/ AR 
CONDICIONADO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE 
APARELHOS E MÁQUINAS EM GERAL - E OUTROS

30.90.39.17
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM 
SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES 
E ADAPTAÇÕES DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS. APARELHOS DE FAX E TELEX - 
APARELHOS DE MEDIÇÃO E AFERIÇÃO - 
APARELHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS - 
CALCULADORAS - ELETRODOMÉSTICOS - 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 
EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS - MÁQUINAS DE ESCREVER - 
TURBINAS E OUTROS

Por se tratar de uma estimativa máxima de contratação e com o objetivo de facilitar a sua valoração e apresentá-la de forma mais 
favorável para a instituição, considerou-se para o itens 1. o valor de R$ 2.000,00 por mês para aquisição de peças para 
manutenção de aparelhos de ar condicionado e  para o item 2. o Valor de R$ 2.000,00 por mês para aquisição de peças 
para  instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado.
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Em resumo ficamos com a seguinte Estimativa a ser contratada:
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Nesta contratação, estima-se o valor total máximo para os 30 (trinta) meses de R$ 335.482,70 (trezentos e trinta e cinco mil 
quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos). 

BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) 

Em relação ao BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), apresentam-se as seguintes considerações:

O Art. 2º, inciso V, do Decreto 7.983/2013, conceitua o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas):

V - benefícios e despesas indiretas - BDI - valor percentual que incide sobre o custo global de referência para realização da obra 
ou serviço de engenharia.

O Art. 9° do referido decreto, estipula as parcelas integrantes do BDI:

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que 
deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o 
contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

Ainda no Art. 9º temos::

§ 1º Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, 
os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 
especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar 
incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

Considerando que as peças e acessórios necessários à manutenção corretiva e instalações e/ou desinstalação  dos aparelhos de ar 
condicionados, são imprescindíveis à correta prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e que, essas peças e 
equipamentos podem inviabilizar a utilização dos mesmos, comprometendo assim qualidade do ar circulante nos ambientes do 
IFSC, optou-se por integrar o fornecimento destas peças e acessórios aos serviços prestados pela CONTRATANTE.

Assim, utilizaremos um BDI reduzido conforme previsto no Decreto 7.983/2013.

BDI de Serviços

Os valores coletados no mercado para composição da média de valores para contratação de serviços, foram obtidos com 
empresas especializadas no ramos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de 
aparelhos de ar condicionado. Estes valores são valores praticados no mercado, ou seja, nestes valores constam todos impostos, 
taxas, seguros, assim como todo e qualquer encargo necessário à perfeita prestação do serviço. Sendo assim, não cabe à 
Administração estipular um BDI para ser aplicado sobre estes valores.

BDI de Equipamentos de Mero Fornecimento

Os valores de BDI fixados, para fornecimento de peças e acessórios para manutenção corretiva e instalações e/ou 
desinstalação  dos aparelhos de ar condicionados, pela Administração foram calculados a partir das seguintes considerações:

Foram utilizados os parâmetros do quartil médio estabelecidos pelo Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário, considerando que os 
índices foram escolhidos em razão do tipo de serviços a serem prestados.
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O estudo desenvolvido no referido Acórdão tem foco em construções e obras de grande porte, porém a Administração adota 
como diretriz para prestação de serviços de manutenção. Assim, os serviços de manutenção são de natureza incerta e, portanto, 
podem pertencer ao quartil médio do TCU.

Será sempre escolhido o menor dos 3 (três) orçamentos e aplicado, sobre este o BDI calculado pela a Administração, apresentado 
a seguir.

No caso do fornecimento de peças e acessórios para instalações e manutenção corretiva, não se utiliza o ISS, uma vez que a 
empresa está apenas intermediando a compra do produto à Administração. O BDI fixado, pela administração, é SEM 
DESONERAÇÃO, uma vez que ainda que os serviços façam parte da Tabela de serviços por CNAE incluídos pela Medida 
Provisória n° 612/2013, a Lei 13.161/2015 tornou a desoneração facultativa ao contribuinte, devendo ser considerada a opção 
mais vantajosa para administração.

O BDI SEM DESONERAÇÃO (15,28%) calculado pela Administração se mostrou mais vantajoso para o IFSC do que o BDI 
COM DESONERAÇÃO (20,93%), por este motivo foi adotado o valor de 15,28%.

Ante o exposto, destacamos a preocupação desta administração de elaborar orçamentos que garantirão, não apenas o princípio da 
economicidade, mas que os preços dos orçamentos possam ser praticados pelas empresas que participarão do certame

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 2º e § 3º do art. 
40 da Lei nº 14.133, de 2021.

O parcelamento ou divisão do objeto não se mostrou técnica e economicamente viável e não representará perda de economia de 
escala (Súmula 247 do TCU). Tais especificações para a realização do objeto e para que sejam bem executadas, necessitam de 
elementos e soluções conjuntas que compõem o serviço como um todo e que necessitam de compatibilização entre si. A 
execução dos serviços deve ser condizente e executada em conjunto para que ocorram com a melhor técnica na execução.

Portanto, por tratar-se de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, onde os vários tipos de serviços e o 
fornecimento de materiais estão intrinsecamente relacionados, o parcelamento da solução neste sentido, não é considerado 
tecnicamente viável por tratar-se de um conjunto no qual a dissociação de suas partes trará significativo prejuízo à Administração 
Pública.

 

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja 
atingido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A necessidade de contratação deste objeto está inserida no Plano Anual de Trabalho (PAT) do Campus:

03ITJ-3.4.4/23 - Gestão de Contratos

DFD - PCA: 1898/2022 - Serviços de Manutenção e Reparo
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12. Resultados Pretendidos

A contratação em epígrafe contribui para atender as demandas de climatização dos ambientes que estão sendo construídos e
reformados, bem como proporcionando uma melhor adequação no sistema de climatização já existente da instituição,
promovendo um aumento da vida útil dos mesmos, bem como ganho em economicidade.

Há uma série de benefícios diretos e indiretos vislumbrados com a contratação pretendida:

• Economicidade: a execução dos serviços pretendidos garante a economia de recursos empregados no Campus Itajaí do IFSC,
uma vez que a instalação de novos aparelhos de ar condicionado podem contribuir na redução de consumo de energia
elétrica. Além disso, gera aumento na vida útil dos equipamentos, de forma a evitar reforma e substituições prematuras de tais
aparelhos;

• Conforto Térmico: A instalação dos aparelhos de ar condicionado e renovadores proporcionam bem-estar, saúde e conforto
térmico aos usuários;

• Eficiência: o modelo de contratação previsto e a estimativa de quantidades exposta buscam a otimização e racionalização dos
gastos públicos sobre a contratação;

• Qualidade: a manutenção de um ambiente organizacional seguro e em bom estado de conservação representa a disponibilização
de estrutura adequada para o Campus Itajaí do IFSC prestar um serviço de qualidade aos seus usuários, ambiente agradável de
aprendizado aos estudantes e de trabalho aos colaboradores, contribuindo positivamente na multiplicidade de papéis que esta
instituição representa a toda comunidade.

 

13. Providências a serem Adotadas

Todas as providências a serem adotadas nos processos licitatórios do IFSC serão mapeadas e descritas nos documentos 
norteadores do órgão, sua previsão constará nos modelos de processo licitatório, inclusive na minuta do Edital de Licitação por 
Pregão Eletrônico e a adoção consolidada pela equipe, de forma que não se aplica o preenchimento deste campo.Todas as 
providências a serem adotadas nos processos licitatórios do IFSC já estão mapeadas e descritas nos documentos norteadores do 
órgão, sua previsão consta dos modelos de processo licitatório, e a adoção consolidada pela equipe, de forma que não se aplica o 
preenchimento deste campo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais que foram possíveis de serem previstos por este estudo estão ligados ao mau uso dos recursos naturais, 
tipos de materiais utilizados durante a execução do serviço e seu respectivo descarte, assim como a destinação dos resíduos 
gerados pela construção civil. Para mitigar a questão, serão previstos critérios de sustentabilidade no Termo de Referência da 
contratação a ser realizada, as legislações que deverão ser cumpridas pela contratada no que concerne aos critérios e práticas de 
sustentabilidade, além da previsão dessas providências como obrigações da contratada no referido Termo de Referência.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Analisa-se essa contratação/aquisição como viável e essencial à instituição, sendo previsto no planejamento orçamentário do 
órgão os devidos recursos envolvidos e observados os procedimentos para acompanhamento e fiscalização do contrato, bem 
como existem empresas no mercado que podem atender os requisitos da contratação, condicionado ao atendimento dos preceitos 
estabelecidos pela contratante.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Favorável

 

 

SCHEILA DELFINO DE SOUZA
Equipe de apoio

 

 

Despacho: Favorável

 

 

WAGNER CABRAL MEHL
Agente de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas 
Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos 
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são 
elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, 
delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que 
alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser 
considerada responsável pela identifi cação de quaisquer direitos de patentes. 

A ABNT NBR 13971 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação 
e Aquecimento (ABNT/CB-55), pela Comissão de Estudo de Sistemas Cenrais de Condicionamento 
de Ar e Venilação (CE-55:002.03). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, 
de 15.08.2013 a 13.10.2013, com o número de Projeto ABNT NBR 13971.

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 13971:1997), a qual foi 
tecnicamente revisada.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This Standard establishes basic guidelines for the activities and services needed in the programmed 
maintenance assemblies and components, in systems and equipment of refrigerating, air conditioning,
ventilation and heating
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Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e 
aquecimento — Manutenção programada

1 Escopo

Esta Norma estabelece orient ações básicas para as atividades e serviços necessários na manutenção 
de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar, 
ventilação e aquecimento

2 Referência normativa

O documento relacionado a seguir é indispensável à aplicação deste documento.  Para referências 
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições 
mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e utilitários – Parte 1: 
Projetos das instalações

3 Termos e defi nições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e defi nições.

3.1 
câmaraplenum
câmara de recepção e distribuição de ar

3.2 
condições de referência
condições de operação do sistema,do conjunto ou  do componente/equipamento, conforme folha 
de dados e documentos do projeto, a partir dos quais serão aplicados os procedimentos previstos 
nesta Norma

3.3 
condições reais
condições encontradas no ato de uma verifi cação

3.4 
manutenção
combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo supervisão, destinadas a manter 
ou restaurar um item (componente, equipamento ou sistema) em estado do qual possa desempenhar 
uma função requerida

3.5 
manutenção preventiva
ação efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada 
a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item
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ABNT NBR 13971:2014

3.6 
manutenção preditiva
ação que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática 
de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para 
reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva  

3.7 
manutenção corretiva
ação efetuada, após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições 
de executar uma função requerida

3.8 
manutenção programada
ação preventiva efetuada de acordo com um programa preestabelecido

3.9 
profi ssional qualifi cado
trabalhador que comprovar conclusão de curso específi co na área, reconhecido pelo sistema ofi cial 
de ensino

3.10 
profi ssional habilitado
trabalhador previamente qualifi cado e com registro no competente conselho de classe

3.11 
profi ssional capacitado
trabalhador que receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profi ssional habilitado 
e autorizadoetrabalhe sob a responsabilidade de profi ssional habilitado e autorizado

4 Condições gerais

4.1 Âmbito

Esta Norma, em conformidade com a ABNT NBR 16401-1, aplica-se a equipamentos de refrigeração, 
condicionamento de ar, ventilação e aquecimento voltados ao atendimento das exigências de qualidade 
do ar, conforto e processo, respeitando-se as condições de referência.

4.2 Pré-requisitos da instalação

Para a execução da manutenção programada, a instalação deve atender aos seguintes itens:

 a) facilidade de acesso;

 b) iluminação adequada para a prática das atividades;

 c) ponto de energia elétrica compatível com as atividades a serem desenvolvidas;

 d) pontos de água e de drenagem;

 e) ponto de ar comprimido (recomendável);

 f) ponto de internet (recomendável);
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 g) sala de máquinas limpa e desimpedida, livre de objetos que não tenham uma função determinada 
neste local;

 h) estar operando sem pendências provenientes da necessidade de intervenções corretivas, 
ou seja, nas condições de referência.

4.3 Documentação

É necessário disponibilizar para a equipe de manutenção os documentos técnicos referentes 
à instalação, como: projeto, memorial descritivo, folhas de dados, manuais de operação e manutenção, 
fi chas de partida e outros.

4.4 Periodicidade

Os intervalos para as atividades periódicas não estão indicados nesta norma e devem ser defi nidos 
pelo profi ssional habilitado, considerando-se os seguintes aspectos: 

 a) tipo de equipamento;

 b) tempo efetivo de operação;

 c) regime de operação;

 d) tipo de aplicação;

 e) grau de agressividade do ambiente;

 f) disponibilidade da instalação para manutenção;

 g) fatores específi cos da instalação.

NOTA Cabe ao profi ssional habilitado a decisão sobre as atividades necessárias para colocar em 
operação equipamentos inoperantes após um período, conforme Normas, documentos legais e recomendação 
do fabricante.

4.5 Qualifi cação da mãodeobra

Para execução das atividades previstas nesta Norma, devem ser empregados profi ssionais devidamente 
qualifi cados ou capacitados sob a orientação deresponsável técnico habilitado.

4.6 Parâmetros de referência

Recomenda-se que as atividades listadas nesta Norma e que venham a ser aplicadas a uma instalação 
estejam em conformidade com os parâmetros de desempenho, defi nidos nos documentos do projetista, 
do instalador e dos fabricantes, procedimentos específi cos, normas ou outros documentos legais. 
Na falta desta documentação, cabe ao profi ssional habilitado defi nir os parâmetros a serem adotados.

5 Manutenção corretiva

As atividades de manutenção corretiva não se encontram previstas nesta Norma.

Uma atividade de manutenção corretiva é caracterizada por ações de correção que implicam 
em reparo ou substituição de componentes.
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6 Atividades de manutenção programada

As atividades apresentadas nesta Norma defi nem as tarefas aplicáveis à maioria dos conjuntos 
e dos componentes dos sistemas e equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação 
e aquecimento.

As atividades estão estabelecidas nas Tabelas 2 a 14, classifi cadas em dois tipos:

 a) P = atividades periódicas a serem executadas em intervalos de tempo regulares, preestabelecidos;

 b) S = atividades a serem executadas, se necessário, em função de avaliação durante os serviços 
de campo.

NOTA As atividades de manutenção corretiva decorrentes das atividades de manutenção programada 
não estão previstas nesta Norma. 

A Tabela 1 defi ne o critério de classifi cação numérica de identifi cação utilizada nas Tabelas 2 a 14.

Tabela 1 – Critério de classifi cação numérica

X Identifi cação do conjunto P S

X Y Identifi cação do componente

X Y Z Descrição da atividade

Legenda

X = número do conjunto

Y = número do componente

Z = número da atividade

P = atividades periódicas

S = atividades a serem executadas, se necessário

Tabela 2 – Ventiladores

1 1 Ventiladores P S

1 1 1 Verifi car a existência de danos e limpar o conjunto X

1 1 2 Verifi car e eliminar focos de corrosão X

1 1 3 Verifi car fi xação, vibrações e ruídos anormais X

1 1 4 Verifi car o aquecimento anormal dos mancais X

1 1 5 Lubrifi car os mancais, se aplicável X

1 1 6 Verifi car vazamentos nas junções fl exíveis X
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1 1 7 Verifi car o estado dos amortecedores de vibração X

1 1 8 Verifi car a operação dos controles de vazão X

1 1 9
Verifi car o estado e a instalação dos dispositivos de 
proteção

X

1 1 10 Limpar o sistema de drenagem X

1 1 11 Elementos de acionamento/transmissão mecânica – ver 
conjunto n° 7

Tabela 3 – Trocadores de calor

2 Trocadores de calor P S

2 1 Aquecedores de ar (ar/líquido)

2 1 1
Verifi car a existência de agentes que possam prejudicar a troca tér-
mica 

X

2 1 2 Limpar as superfícies do lado ar X

2 1 3 Verifi car os fl uxos de ar/líquido X

2 1 4 Verifi car e eliminar a existência de ar do lado de líquido X

2 1 5
Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena 
vazão de ambos os fl uidos e nos pontos de entrada e saída

2 1 6 Verifi car o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X

2 2 Aquecedores de ar (ar/vapor ou gás)

2 2 1
Verifi car a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica 

X

2 2 2 Limpar a superfície do lado ar X

2 2 3 Verifi car os fl uxos de ar/vapor ou gás X

2 2 4
Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena 
vazão de ambos os fl uidos e nos pontos de entrada e saída

X

2 2 5 Verifi car o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X

2 3 Aquecedores de ar elétricos

2 3 1
Verifi car a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica

X

Tabela 2 (continuação)
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2 3 2 Limpar as resistências elétricas do lado ar X

2 3 3 Verifi car o funcionamento dos dispositivos de segurança X

2 3 4 Medir e registrar os valores de tensão, corrente e isolação elétrica X

2 Trocadores de calor P S

2 3 Aquecedores de ar elétricos

2 3 5 Verifi car a existência de aterramento do componente X

2 3 6 Verifi car o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X

2 4 Resfriadores de ar (ar/líquido)

2 4 1
Verifi car a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica

X

2 4 2 Limpar as superfícies do lado ar X

2 4 3 Verifi car os fl uxos de ar/líquido

2 4 4 Verifi car e eliminar a existência de ar do lado de líquido X

2 4 5
Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena 
vazão de ambos os fl uidos e nos pontos de entrada e saída

X

2 4 6 Limpar o sistema de drenagem X

2 4 7
Verifi car a existência de sujeira, danos, corrosão e fi xação do 
eliminador de gotas

X

2 4 8 Eliminadores de gotas – ver conjunto n° 4, componente n° 5

2 5 Evaporadores (fl uido frigorífi co/ar ou líquido)

2 5 1 Verifi car a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica X

2 5 2 Limpar as superfícies do lado ar ou líquido refrigerado X

2 5 3 Verifi car os fl uxos dos fl uidos frigorífi cos e refrigerados X

2 5 4 Verifi car e eliminar a existência de ar do lado do líquido refrigerado  X

2 5 5 Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena 
vazão de ambos os fl uidos nos pontos de entrada e de saída X

2 Trocadores de calor P S

Tabela 3 (continuação)
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2 5 Evaporadores (fl uido frigorífi co/ar ou líquido)

2 5 6 Verifi car o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X

2 5 7
Determinar e registrar o superaquecimento com os valores da 
atividade de 2.5.5

X

2 5 8
Verifi car a operação do sistema de anticongelamento (fl uido 
frigorífi co refrigerado a ar)

X

2 5 9
Em caso de soluções aquosas, verifi car a concentração do 
anticongelante

X

2 5 10 Corrigir a concentração do anticongelantena solução aquosa X

2 5 11 Limpar o sistema de drenagem X

2 5 12
Verifi car a existência de vazamentos de fl uidos frigorífi cos, ar ou 
líquido

X

2 5 13 Eliminador de gotas – ver conjunto nº 4, componente nº 5 X

2 5 14
Para evaporador fl uido frigorífi co/ água, efetuar análise da água, 
quanto à sua característica: corrosiva, neutra ou incrustante  

X

2 5 15
Para evaporador fl uido frigorífi co/ água, corrigir a característica da 
água

X

2 6 Trocadores de calor de contracorrente ou de corrente cruzada

2 6 1
Verifi car a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica

X

2 6 2 Limpar as superfícies de troca de calor X

2 6 3 Verifi car os fl uxos dos fl uidos X

2 6 4 Verifi car vazamentos internos e externos X

2 6 5 Limpar o sistema de drenagem X

2 Trocadores de calor P S

2 6 Trocadores de calor de contracorrente ou de corrente cruzada

2 6 6 Verifi car o funcionamento do sistema de purga de ar (no caso de 
líquido/líquido) X

2 6 7 Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição de 
plena vazão de ambos os fl uidos nos pontos de entrada e de saída X

2 6 8 Verifi car o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X

2 6 9 Verifi car a operação dos dispositivos de segurança X

Tabela 3 (continuação)
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2 6 10
Determinar e registrar o sub-resfriamento conforme medições reali-
zadas em 2.6.7

NOTA 1Condensadores evaporativos têm as mesmas atividades do conjunto nº 2, componente nº 5.

NOTA 2 Condensadores à água/ar têm as mesmas atividades do conjunto nº 2, componente nº 6.

NOTA 3 Resfriadores de líquido (fl uido frigorífi co/líquido) tem as mesmas atividades do conjunto 
nº 2 componente nº 5.

NOTA 4 Trocadores de calor de sistemas de absorção: conjunto de diversos tipos de trocadores de calor,                    
cujas atividades estão descritas nestaTabela.

Tabela 4 – Filtros de ar

3 Filtros de ar P S

3 1 Filtros rotativos automáticos

3 1 2
Verifi car a existência de danos, limpar e vedar frestas da 
moldura

X

3 1 3 Verifi car e eliminar focos de corrosão X

3 1 4 Medir e registrar o diferencial de pressão X

3 1 5 Verifi car a operação da alimentação do elemento fi ltrante X

3 1 6 Completar o fl uido de medição do manômetro diferencial X

3 Filtros de ar P S

3 1 Filtros rotativos automáticos

3 1 7 Verifi car o estado do material fi ltrante no alimentador X

3 1 8 Substituir o elemento fi ltrante X

3 1 9
Elementos de acionamento/transmissão mecânica  ver 
conjunto nº 7

3 2 Filtros secos

3 2 2
Verifi car a existência de danos, limpar e vedar frestas da 
estrutura

X

3 2 3 Verifi car e eliminar focos de corrosão X

3 2 4 Medir e registrar o diferencial de pressão X

3 2 5 Verifi car o ajuste da moldura do fi ltro na estrutura X

Tabela 3 (continuação)
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3 2 6 Limpar o elemento fi ltrante (quando recuperável) X

3 2 7 Substituir o elemento fi ltrante X

3 2 8 Completar o fl uido de medição do manômetro diferencial X

3 3 Filtros eletrostáticos

3 3 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

3 3 2 Eliminar danos e focos de corrosão X

3 3 3 Verifi car e limpar o módulo eletrostático X

3 3 4 Limpar e vedar frestas da estrutura X

3 3 5 Medir e registrar a tensão elétrica nos módulos eletrostáticos X

3 Filtros de ar P S

3 3 Filtros eletrostáticos

3 6 Verifi car a existência de danos no ionizador X

3 3 7 Substituir o ionizador X

3 3 8 Verifi car a ocorrência de descargas elétricas X

3 3 9 Corrigir a causa da ocorrência de descargas elétricas X

3 3 10 Verifi car o estado e fi xação dos isoladores X

3 3 11 Substituir isoladores X

3 3 12 Medir e registrar a tensão e a corrente elétrica X

3 3 13 Medir e registrar a tensão elétrica nos módulos eletrostáticos X

3 3 12 Verifi car o estado dos dispositivos de proteção elétrica X

3 3 14 Limpar o sistema de drenagem X

3 3 15 Filtro seco – ver conjunto nº 3, componente nº 2

3 3 15 Filtro absorvente – ver conjunto nº 3, componente nº 4

Tabela 4 (continuação)
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3 3 16 Eliminador de gotas – ver conjuntonº 4, componente nº 5

3 4 Filtros absorventes e adsorventes

3 4 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

3 4 2 Eliminar danos e focos de corrosão X

3 4 3 Limpar e vedar frestas da estrutura X

3 Filtros de ar P S

3 4 Filtros absorventes e adsorventes

3 4 4 Verifi car o ajuste do elemento fi ltrante X

3 4 5 Verifi car a saturação do elemento fi ltrante X

3 4 6 Substituir o elemento fi ltrante X

3 5
Filtros de alta efi ciênciapara partículas (HEPA) ou 

superiores

NOTA As atividades-padrão de manutenção são estabelecidas em função das particularidades de 
cada instalação e condições de operação

3 6 Filtros embebidos em óleo

3 6 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

3 6 2 Limpar e vedar frestas da estrutura X

3 6 3 Eliminar focos de corrosão X

3 6 4 Medir e registrar o diferencial de pressão X

3 6 5 Verifi car o ajuste da moldura do fi ltro na estrutura X

3 6 6 Limpar o fi ltro X

3 6 7 Aplicar o óleo no elemento fi ltrante X

3 6 8 Substituir o elemento fi ltrante X

Tabela 4 (continuação)
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Tabela 5 – Umidifi cadores de ar e eliminadores de gotas

4 Umidifi cadores de ar e eliminadores de gotas P S

4 1 Umidifi cadores com lavadores de ar incorporado

4 1 1
Verifi car a existência de sujeira, sedimentos, danos e 
corrosão

X

4 1 2 Limpar os elementos X

4 1 3 Eliminar focos de corrosão X

4 1 4
Verifi car o funcionamento do sistema de alimentação e 
distribuição de água

X

4 1 5 Verifi car o nível de água X

4 1 6
Verifi car o funcionamento do extravasor e do sistema de 
drenagem de água

X

4 1 7 Desobstruir o extravasor e o sistema de drenagem X

4 1 8 Verifi car o funcionamento dos bicos pulverizadores de água X

4 1 9 Verifi car a impermeabilização e estanqueidade do conjunto X

4 1 10 Filtros de água – ver conjunto nº 8, componente nº 3

4 1 11 Bomba de recirculação  – ver conjunto nº 8, componente nº 1

4 2
Umidifi cadores de ar com gerador de vapor elétrico 

incorporado

4 2 1 Verifi car a existência de sujeiras, danos e corrosão X

4 2 2 Limpar os elementos X

4 2 3 Eliminar focos de corrosão X

4 2 4 Filtros de água – ver conjunto nº 8, componente nº 3 X

4 Umidifi cadores de ar e eliminadores de gotas P S

4 2
Umidifi cadores de ar com gerador de vapor elétrico 

incorporado

4 2 5
Verifi car o funcionamento do sistema de alimentação e o 
nível de água

X

4 2 6
Verifi car o funcionamento do extravasor e do sistema de 
drenagem de água

X
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4 2 7 Desobstruir o extravasor e o sistema de drenagem X

4 2 8
Verifi car o funcionamento dos bicos injetores pulverizadores 
e do sistema de distribuição do vapor

X

4 2 9 Verifi car o funcionamento das válvulas solenoides X

4 2 10
Verifi car vazamentos e danos nas linhas de vapor e 
condensado

X

4 2 11 Medir e registrar a tensão e corrente elétrica de entrada X

4 2 12 Verifi car a operação dos dispositivos de segurança X

4 2 13 Medir e registrar o isolamento dos elementos elétricos X

4 2 14 Verifi car a existência de aterramento dos elementos elétricos X

4 3 Umidifi cadores de ar com vapor de rede externa

4 3 1
Verifi car a existência de sujeira, sedimentos, danos e 
corrosão

X

4 3 2 Limpar os elementos X

4 3 3 Eliminar focos de corrosão X

4 Umidifi cadores de ar e eliminadores de gotas P S

4 3 Umidifi cadores de ar com vapor de rede externa

4 3 5
Verifi car o funcionamento das linhas de distribuição do vapor 
e condensado

X

3 6
Verifi car vazamentos e danos nas linhas de vapor e 
condensado

X

4 3 7 Verifi car o fi ltro de vapor X

4 3 8 Limpar o fi ltro de vapor X

4 3 9 Verifi car o funcionamento da válvula de controle X

4 3 10
Verifi car a existência de danos na isolação térmica das 
linhas de vapor (inspeção visual)

4 3 11
Medir e registrar a pressão do vapor antes e depois da 
válvula de controle

X

Tabela 5 (continuação)
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4 4 Geradores de vapor

4 4 1
Verifi car a existência de sujeira, sedimentos, danos e 
corrosão

X

4 4 2 Limpar os elementos X

4 4 3 Eliminar focos de corrosão X

4 4 4 Verifi car o funcionamento de todas as válvulas X

4 4 5 Medir e registrar a pressão e temperatura do vapor X

4 4 6
Verifi car o funcionamento do sistema de aquecimento e seus 
elementos

X

4 4 7
Verifi car o funcionamento dos sistemas de alimentação de 
água e controle do nível de água

X

4 Umidifi cadores de ar e eliminadores de gotas P S

4 4 Geradores de vapor

4 4 8

Verifi car o funcionamento dos dispositivos de medição, 
controle e segurança de acordo com a NR-13 do Ministério 
do Trabalho e ASME Boiler and pressure Vessel Code – 
sections IV, V, VII

4 5 Eliminadores de gotas e direcionadores de ar

4 5 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

4 5 2 Limpar os elementos X

4 5 3 Eliminar focos de corrosão X

4 5 4 Verifi car a fi xação X

4 5 5 Corrigir a fi xação X

Tabela 5 (continuação)
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Tabela 6 – Componentes de distribuição e difusão de ar

5 Componentes de distribuição e difusão de ar P S

5 1 Venezianas, grelhas e difusores

5 1 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

5 1 2 Limpar os elementos X

5 1 3 Eliminar focos de corrosão X

5 1 4 Ajustar para restabelecimento das condições de referência X

5 1 5 Verifi car funcionamento mecânico X

5 1 6 Lubrifi car mancais de acionamento X

5 Componentes de distribuição e difusão de ar P S

5 2 Registro corta-fogo 5 2

5 2 1
Verifi car a existência de sujeira nos elementos de fechamento, 
trava e reabertura

X

5 2 2 Limpar os elementos de fechamento trava e reabertura X

5 2 3 Verifi car o funcionamento mecânico X

5 2 4 Verifi car o posicionamento do indicador de posição X

5 3 Dispositivos para controle de vazão

5 3 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

5 3 2 Limpar os elementos X

5 3 3 Eliminar focos de corrosão X

5 3 4 Verifi car o funcionamento mecânico X

5 3 5 Lubrifi car mancais de acionamento X

5 3 6 Verifi car os atuadores dos registros X

5 4 Dutos e câmara plenum para ar

5 4 1
Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão interna e exter-
na, mediante portas de inspeção 

X

5 4 2 Limpar o conjunto X

5 4 3 Eliminar focos de corrosão X

5 4 4 Limpar o sistema de drenagem X

5 Componentes de distribuição e difusão de ar P S

5 4 Dutos e câmara plenum para ar

4 5 Verifi car a vedação das portas de inspeção X

5 4 6
Verifi car a existência de danos na isolação térmica (inspeção 
visual)

X

5 4 7 Verifi car a vedação das conexões X
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5 5 Unidades de indução

5 5 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

5 5 2 Verifi car o funcionamento dos injetores de indução X

5 5 3 Limpar o conjunto X

5 5 4 Eliminar focos de corrosão X

5 5 5 Ajustar os injetores de indução X

5 5 6
Verifi car a existência de danos na isolação térmica (inspeção 
visual)

X

5 5 7 Verifi car a estanqueidade das conexões X

5 5 8 Limpar a câmara plenum X

5 5 9 Substituir os fi ltros X

5 6 Dispositivos para expansão e mistura

5 6 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

5 6 2 Limpar os elementos X

5 Componentes de distribuição e difusão de ar P S

5 6 Dispositivos para expansão e mistura

5 6 3 Eliminar focos de corrosão X

5 6 4 Verifi car o funcionamento dos controladores de vazão X

Tabela 7 – Sistemas e quadros elétricos

6 Sistemas e quadros elétricos P S

6 1 Sistemas elétricos e eletrônicos

6 1 1 Verifi car a instalação e suas condições locais X

6 1 2 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

6 1 3 Limpar os elementos X

6 1 4 Eliminar os focos de corrosão X

6 1 5
Verifi car os elementos quanto ao funcionamento 
eletromecânico e fi xação

X

6 1 6
Reapertar os terminais, barramentos e elementos de 
fi xação

X

6 1 7
Medir e registrar tensão e corrente elétrica dos 
equipamentos ligados ao quadro

X

6 1 8
Regular os elementos de proteção, operação e controle 
conforme as condições de referência

X

Tabela 6 (continuação)
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6 1 9 Verifi car o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros X

6 1 10
Verifi car a operação nas funções manual, automática e 
remota

X

6 Sistemas e quadros elétricos P S

6 1 Sistemas elétricos e eletrônicos

6 1 11 Verifi car fi ações, barramentos e sistema de aterramento X

6 1 12
Medir e registrar as tensões de entrada no quadro 
elétrico

X

6 1 13 Verifi car aquecimento excessivo em conexões elétricas X

NOTA As atividades-padrão para os componentes eletrônicos são estabelecidas em função de cada 
instalação e condições de operação.

6 2 Sistemas de comando pneumático

6 2 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

6 2 2 Limpar os elementos X

6 2 3 Eliminar focos de corrosão X

6 2 4
Verifi car o sistema de geração e/ou alimentação de ar 
comprimido

X

6 2 5 Verifi car os dispositivos de controle e segurança X

6 2 6 Regular os dispositivos de controle e segurança X

6 2 7 Limpar o sistema de drenagem X

6 2 8 Drenar o reservatório de ar comprimido wX

6 2 9 Verifi car os elementos fi ltrantes X

6 2 10 Limpar os elementos fi ltrantes X

6 2 11 Substituir os elementos fi ltrantes X

NOTA Para os reservatórios de ar comprimido devem ser observadas a ASME Boiler and Pressure 
Vessel Code–sections V, VIII.

Tabela 7 (continuação)
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Tabela 8 – Elementos de acionamento/transmissão mecânica

7 Elementos de acionamento/transmissão mecânica P S

7 1 Motores elétricos

7 1 1
Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão, e a 
fi xação

X

7 1 2 Limpar os elementos X

7 1 3 Eliminar os focos de corrosão X

7 1 4 Verifi car o sentido de rotação X

7 1 5 Verifi car vibrações e ruídos anormais X

7 1 6 Lubrifi car os mancais X

7 1 7 Verifi car a instalação e fi xação dos protetores X

7 1 8 Medir e registrar tensão e corrente elétrica X

7 1 9 Medir e registrar o isolamento elétrico X

7 1 10 Verifi car o aterramento elétrico X

7 2 Polias e correias

7 2 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e desgaste X

7 2 2 Limpar os elementos X

7 2 3 Verifi car a tensão de esticamento e o alinhamento X

7 2 4 Substituir o jogo de correias X

7 2 5 Ajustar o conjunto X

7 2 6 Verifi car a fi xação das polias X

7 Elementos de acionamento/transmissão mecânica P S

7 2 Polias e correias

7 2 7 Verifi car a instalação e fi xação dos protetores X

7 3 Acoplamentos

7 3 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e fi xação X

7 3 2 Limpar os elementos X

7 3 3 Verifi car o alinhamento X

7 3 4 Alinhar X

7 3 5 Verifi car vibrações e ruídos anormais X

7 3 6 Substituir o lubrifi cante X

7 3 7 Verifi car a instalação e fi xação do protetor X
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7 3 8 Verifi car os elementos de interligação X

7 3 9 Substituir os elementos de interligação X

7 4 Correntes e rodas dentadas

7 4 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e desgaste X

7 4 2 Limpar os elementos X

7 4 3 Verifi car a tensão de esticamento e alinhamento X

7 4 4 Ajustar o conjunto X

7 4 5 Lubrifi car o conjunto X

7 Elementos de acionamento/transmissão mecânica P S

7 4 Correntes e rodas dentadas

7 4 6 Verifi car a instalação e fi xação das rodas dentadas X

7 4 7 Verifi car a instalação e fi xação dos protetores X

7 5 Redutores

7 5 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e fi xação X

7 5 2 Limpar os elementos X

7 5 3 Verifi car vibrações e ruídos anormais X

7 5 4 Substituir o óleo e limpar internamente X

7 5 5 Verifi car a existência de vazamento de lubrifi cante X

Tabela 9 – Sistemas hidráulicos

8 Sistemas hidráulicos P S

8 1 Bombas

8 1 1
Verifi car a existência de sujeira, danos, corrosão externa 
e fi xação

X

8 1 2 Limpar externamente X

8 1 3 Eliminar focos de corrosão X

8 1 4 Verifi car vibrações e ruídos anormais X

8 1 5 Verifi car a vedação do selo mecânico X

8 1 6 Ajustar o prensa-gaxeta X

8 Sistemas hidráulicos P S

Tabela 8 (continuação)
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8 1 Bombas

8 1 7 Verifi car o nível de óleo X

8 1 8 Completar o nível de óleo X

8 1 9 Substituir o lubrifi cante (óleo ou graxa) X

8 1 10 Medir e registrar as pressões de trabalho X

8 Sistemas hidráulicos P S

8 1 Bombas

8 1 11 Limpar o sistema de drenagem X

8 1 12
Elementos de acionamento/transmissão mecânica ⎯ver 
conjunto nº 7

8 2 Válvulas de controle e bloqueio

8 2 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão externa X

8 2 2 Limpar externamente X

8 2 3 Eliminar focos de corrosão X

8 2 4 Verifi car vibrações e ruídos anormais X

8 2 5 Verifi car a existência de vazamentos (inspeção visual) X

8 2 6 Ajustar elementos de vedação X

8 2 7 Lubrifi car o mecanismo de acionamento X

8 Sistemas hidráulicos P S

8 3 Filtros

8 2 8 Verifi car a atuação das válvulas X

8 3 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão externa X

8 3 2 Limpar externamente X

8 3 3 Eliminar focos de corrosão X

8 3 4 Limpar o elemento fi ltrante X

8 3 5 Verifi car danos no elemento fi ltrante X

Tabela 9 (continuação)
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8 4 Tubulações tanques e acessórios

8 4 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão externa X

8 4 2 Limpar externamente X

8 4 3 Eliminar os focos de corrosão externos X

8 4 4 Verifi car a existência de vazamentos e fi xação X

8 4 5 Limpar os tanques internamente X

8 4 6 Verifi car isolamento (inspeção visual) X

8 4 7 Verifi car juntas de expansão (inspeção visual) X

8 4 8 Verifi car o nível de líquido no tanque de expansão X

8 4 9 Ajustar o nível de líquido no tanque de expansão X

8 4 10
Verifi car o funcionamento dos dispositivos de controle e 
segurança

X

8 Sistemas hidráulicos P S

8 4 Tubulações tanques e acessórios

8 4 11 Purgar o ar X

8 4 12 Drenar para eliminação de sujeira X

Tabela 10 – Compressores

9 1 Compressores P S

9 1 1 Verifi car a existência de sujeira externa, danos e corrosão X

9 1 2 Limpar externamente X

9 1 3 Eliminar focos de corrosão X

9 1 4 Verifi car vibrações, ruídos anormais e fi xação X

9 1 5 Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor X

9 1 6
Medir e registrar a temperatura do gás de sucção junto ao 
compressor

X

Tabela 9 (continuação)
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9 1 7
Medir e registrar a pressão de descarga junto ao 
compressor

X

9 1 8
Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao 
compressor

X

9 1 9
Medir e registrar a temperatura da linha de líquido após o 
condensador

X

9 1 10
Medir e registrar a temperatura da linha de líquido antes do 
dispositivo de expansão 

X

9 1 11 Verifi car o nível do óleo no visor X

9 1 Compressores P S

9 1 12 Completar o nível de óleo X

9 1 13 Verifi car o teor de acidez do óleo X

9 1 14 Medir e registrar a pressão do óleo X

9 1 15 Ajustar a pressão do óleo nas unidades centrífugas X

9 1 16
Medir e registrar a temperatura do óleo antes e depois do 
resfriador do óleo

X

9 1 17
Medir e registrar a temperatura do fl uido refrigerante antes 
e depois do resfriador de óleo

X

9 1 18 Verifi car o funcionamento do separador de óleo X

9 1 19 Medições elétricas – ver conjunto nº 7, componente nº 1

9 1 20
Elementos de acionamento e transmissão mecânica⎯ ver 
conjunto nº 7, componentes nº 2, 3 e 5

9 1 21 Verifi car o funcionamento do aquecedor de óleo X

9 1 22
Verifi car a operação, durante a partida, do dispositivo de 
redução de capacidade

X

9 1 23 Verifi car a hermeticidade do selo de vedação do eixo X

9 1 24 Verifi car o funcionamento das válvulas de serviço X

9 1 25
Verifi car a temperatura dos mancais do compressor 
centrífugo

X

9 1 26
Verifi car a existência de vazamento com detector eletrônico 
ou com outro processo externo

X

9 1 27 Verifi car o funcionamento dos dispositivos de segurança X

Tabela 10 (continuação)
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Tabela 11 – Componentes do sistema – Circuito de fl uido frigorífi co

10 Componentes do sistema – Circuito defl uido frigorífi co P S

10 1 Tubulações

10 1 1 Verifi car a existência de danos, corrosão externa e fi xação X

10 1 2 Eliminar focos de corrosão X

10 1 3 Verifi car a existência de danos no isolamento X

10 Componentes do sistema – Circuito de fl uido frigorífi co P S

10 1 Tubulações

10 1 4
Verifi car a existência de danos externos nos isoladores de 
vibração

X

10 1 5
Verifi car a existência de vazamento com detector eletrônico 
ou com outro processo externo

X

10 1 6 Reapertar as conexões X

10 2 Válvulas

10 2 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão externa X

10 2 2 Limpar externamente X

10 2 3 Eliminar focos de corrosão X

10 2 4
Reversão de ciclo, pressostática, termostática, retenção, 
inspeção e bloqueio

X

10 2 5 Ajustar os parâmetros de operação X

10 2 6
Verifi car a existência de vazamento com detector eletrônico 
ou com outro processo externo

X

10 Componentes do sistema – Circuito de fl uido frigorífi co P S

10 3 Acessórios

10 3 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão externa X

10 3 2 Limpar externamente X

10 3 3 Eliminar focos de corrosão X

10 3 4 Verifi car a operação X

10 3 5
Verifi car existência de vazamento com detector eletrônico 
ou com outro processo externo

X
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Tabela 12 – Torres de resfriamento

11 1 Torres de resfriamento P S

11 1 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão X

11 1 2 Limpar externamente X

11 1 3 Limpar e revisar os elementos internos X

11 1 4 Eliminar focos de corrosão X

11 1 5 Ventilador – ver conjunto nº 1

11 1 Torres de resfriamento P S

1 1 6 Verifi car a alimentação e distribuição de água X

11 1 7 Verifi car o nível de água na bacia X

11 1 8 Ajustar o controlador do nível de água X

11 1 9 Verifi car o sistema de purga X

11 1 10
Efetuar análise da água, quanto à sua característica: 
corrosiva, neutra ou incrustante 

X

1 1 11 Corrigir a característica da água X

11 1 12
Ajustar o volume de purga conforme recomendações 
técnicas defi nidas pela análise da água

X

11 1 13 Limpar o sistema de drenagem X

11 1 14 Limpar o fi ltro X

11
1 15

Verifi car o funcionamento do dispositivo de acionamento 
dos ventiladores

X

11 1 16 Verifi car o funcionamento do termostato X

11 1 17
Ajustar a regulagem do dispositivo de acionamento dos 
ventiladores

X

11 1 18 Bomba de recirculação ⎯ ver conjunto nº 8, componente n º 1
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Tabela 13 – Instrumentação

12 1 Instrumentação P S

12 1 1 Verifi car a existência de sujeira, danos e corrosão externa X

12 1 2 Limpar externamente X

12 1 3 Eliminar focos de corrosão X

12 1 4
Verifi car se o instrumento está fornecendo informação 
sobre a grandeza que está medindo

X

12 1 5
Verifi car e registrar a validade do período de calibração do 
instrumento, por meio de etiqueta, selo ou certifi cado

X

12
1 6

Registrar e informar quais os instrumentos que necessitam 
de calibração ou substituição

X
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Ar
qu

iv
o 

de
 im

pr
es

sã
o 

ge
ra

do
 e

m
 2

0/
07

/2
02

0 
19

:1
5:

01
 d

e 
us

o 
ex

cl
us

iv
o 

de
 J

AI
R

 M
EL

O
 S

O
U

SA
 [0

09
.1

25
.2

65
-2

1]
Arquivo de impressão gerado em 20/07/2020 19:15:01 de uso exclusivo de JAIR MELO SOUSA [009.125.265-21]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2023 8732552-3

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

CASSIO AURELIO SUSKI
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2501017269
069917-3-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: IFSC Campus Itajaí CPF/CNPJ: 11.402.887/0001-60
Endereço: AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO Nº: 3899
Complemento: Bairro: RESSACADA
Cidade: UF: CEP:ITAJAI SC 88307-303
Valor: R$ 1,00 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: IFSC Campus Itajaí CPF/CNPJ: 11.402.887/0001-60
Endereço: AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO Nº: 3899
Complemento: Bairro: RESSACADA
Cidade: UF: CEP:ITAJAI SC 88307-303
Data de Início: 05/04/2023 Previsão de Término: 06/04/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Escolar Código:

4. Atividade Técnica

Plano de manutenção, operação e controle – PMOC
Elaboração

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

Elaboração do Plano para o IFSC

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 96,62 | Data Vencimento: 17/04/2023 | Registrada em: 05/04/2023
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002304000210823

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 05/04/2023: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ITAJAI - SC, 05 de Abril de 2023

CASSIO AURELIO SUSKI

020.400.049-12

Contratante: IFSC Campus Itajaí

11.402.887/0001-60



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 TÉRREO 30

SPLIT ELGIN 48000 768861

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

001 – Lab. Sistemas 
Térmicos



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 TÉRREO 30

SPLIT ELGIN 48000 768842

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

002 – Lab. Materiais 
e Ensaios



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

003 – Sala de aula 70 TÉRREO 35

SPLIT ELGIN 48000 768843

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

004 – Lab. Química 57 TÉRREO 30

SPLIT ELGIN 48000 768844

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

005 – LAQUA 44 TÉRREO 8

SPLIT CONSUL 9000 ND

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

006 – Lab. Física 54 TÉRREO 30

SPLIT ELGIN 48000 768845

SPLIT KCMECO 9000 605757

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

007 – Lab. Zoologia 58 TÉRREO 30

SPLIT ELGIN 48000 768846

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

008 – Sala de aula 39 TÉRREO 20

SPLIT AGRATTO 18000 776776

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

009 – Sala de aula 39 TÉRREO 20

SPLIT AGRATTO 18000 776775

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

011 – Lab. Psicultura 53 TÉRREO 8

SPLIT SAMSUNG 18000 615262

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

AUDITÓRIO 210 TÉRREO 100

SPLIT ELGIN 60000 772465

SPLIT ELGIN 60000 772464

SPLIT ELGIN 60000 772463

SPLIT ELGIN 60000 772462

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

44 TÉRREO 4

SPLIT AUSTIN 12000 577225

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MECÂNICA – Apoio 
técnico



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

30 TÉRREO 15

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MECÂNICA – Lab. 
Metrologia



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

30 TÉRREO 15

SPLIT ELGIN 30000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MECÂNICA – Lab. 
Automação



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

30 TÉRREO 10

SPLIT ELGIN 24000 ND

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

CONTAINER – 
Centro acadêmico



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

GUARITA – Veículos 6 TÉRREO 1

SPLIT SPRINGER 7500 743174

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

15 TÉRREO 5

SPLIT SPRINGER 7500 743171

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

PORTARIA – 
Pedestres



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

35 1° PAVIMENTO 16

SPLIT AGRATTO 18000 776774

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

101 – Biblioteca – 
Miniauditório



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

102 – Sala de aula 57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768847

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

103 – Sala de aula 57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768848

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

34 2° PAVIMENTO 25

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

104 - LAB 
MICROPROCESSAD

ORES



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

34 2° PAVIMENTO 25

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

103 –  LAB 
COMUNICAÇÃO



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 1° PAVIMENTO 15

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

108 – Biblioteca – 
Pesquisa



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

22 1° PAVIMENTO 6

SPLIT KOMECO 12000 615260

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

109 – Biblioteca – 
Tratamento Técnico



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

BIBLIOTECA – Salão 277 1° PAVIMENTO 100

SPLIT ELGIN 30000 549789

SPLIT ELGIN 24000 ND

SPLIT ELGIN 60000 772467

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

110 – Sala de aula 57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768849

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

111 – Sala de aula 57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768850

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

112 – Lab. Potência 30 1° PAVIMENTO 20

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

114 – Sala de aula 57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768851

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

115 – Central T.I 24 1° PAVIMENTO 5

SPLIT AGRATTO 18000 776777

SPLIT ELGIN 12000 775560

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

118 – Sala de aula 57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768852

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768853

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

119 – Lab. 
Informática 1



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

70 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768854

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

120 – Lab. Desenho 
Técnico 



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

70 1° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768855

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

121 – Lab. 
Informática 2



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

19 2° PAVIMENTO 5

SPLIT AGRATTO 18000 776773

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

201 – Gabinete 
Direção



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

8 2° PAVIMENTO 4

SPLIT KOMECO 12000 615261

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

202 – Assessoria da 
direção



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

203 – CGP 29 2° PAVIMENTO 6

SPLIT ELGIN 30000 549795

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

204 – Lab. Eletrônica 57 2° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768856

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 2° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768857

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

205 – Lab. Inst. 
Elétricas



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

206 – Lab. Projetos 35 2° PAVIMENTO 20

SPLIT ELGIN 48000 768858

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

15 2° PAVIMENTO 4

SPLIT ELGIN 9000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

207 – Almoxarifado 
projetos



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

208 – Sala de reunião 30 2° PAVIMENTO 15

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

10 2° PAVIMENTO 4

SPLIT ELGIN 9000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

209 – Comunicação 
R.E



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

50 2° PAVIMENTO 8

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

210 – Departamento 
de Administração



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

33 2° PAVIMENTO 8

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

211 – Registro 
acadêmico



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

33 2° PAVIMENTO 8

SPLIT ELGIN 30000 549793

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

213 – Secretaria 
Acadêmica



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

214 – NAPNE 20 2° PAVIMENTO 6

SPLIT MIDEA 9000 777200

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

215 – Lab. Circuitos 57 2° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768859

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 2° PAVIMENTO 30

SPLIT ELGIN 48000 768860

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

216 – Lab. Máquinas 
elétricas



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

34 2° PAVIMENTO 20

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

217 – Lab. 
Automação



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

34 2° PAVIMENTO 20

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

218 – Lab. 
Eletromagnetismo



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

12 2° PAVIMENTO 4

SPLIT ELGIN 9000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

220 – Sala de 
professores



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

57 2° PAVIMENTO 12

SPLIT ELGIN 24000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

221 – Coord. 
Pedagógica



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

12 2° PAVIMENTO 4

SPLIT ELGIN 12000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

222 – Coord. 
Mecânica



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

9 2° PAVIMENTO 4

SPLIT SPRINGER 9000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

224 - GABINETE 
CHEFIA DEPE



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

9 2° PAVIMENTO 3

JANELA SPRINGER 7500 777201

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

225 – Sala 
Atendimento CP



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

9 2° PAVIMENTO 3

SPLIT TCL 12000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

226 – Coordenação 
de curso



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

11 2° PAVIMENTO 3

SPLIT ELGIN 12000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

230 – Coordenação 
Aquicultura



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

11 2° PAVIMENTO 3

SPLIT ELGIN 12000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

231 – Coord. 
Recursos Pesqueiros



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

232 – Coordenação 9 2° PAVIMENTO 3

SPLIT ELGIN 12000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

234 – Coordenação 9 2° PAVIMENTO 3

SPLIT SPRINGER 7500 743173

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

235 – Coordenação 9 2° PAVIMENTO 3

SPLIT SPRINGER 7500 743170

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

236 – Coordenação 9 2° PAVIMENTO 3

SPLIT ELGIN 12000 ND

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

237 – Coordenação 9 2° PAVIMENTO 3

SPLIT SPRINGER 7500 743172

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

81 2° PAVIMENTO 25

SPLIT ELGIN 30000 549790

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

238 – Sala 
professores



PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Assinatura do Responsável Técnico

DADOS DO EMPREENDIMENTO DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local IFSC – CÂMPUS ITAJAÍ Razão Social

CNPJ 11.402.887/0013-02 CNPJ

Endereço / Telefone
Avenida Abrahão João Francisco, 3899, Ressacada - Itajaí – SC - CEP 88307 303  /  47 3390 1200

Endereço / Telefone

Responsável PMOC Cássio Aurélio Suski Responsável / TRT

RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

Identificação do Ambiente Área ClimaƟzada (m²) Localização Nº Ocupantes (Fixos/Flutuantes) Carga Térmica Equipamentos

Tipo Marca Capacidade Tombo Nº Série

81 2° PAVIMENTO 25

SPLIT ELGIN 60000 772466

ATIVIDADES (LEGENDA: EX/NEX) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

M
E

N
S

A
L

Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário;

Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador;

Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura;

Higienizar evaporadores com aplicação de bactericida;

Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados;

T
R

IM
E

S
T

R
A

L Efetuar a limpeza das serpentinas do evaporador;

Efetuar a limpeza do ventilador/rotor do evaporador;

Efetuar a limpeza da bandeja de condensado;

Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas;

Verificar corrente/pressão/tensão;

S
E

M
E

S
T

R
A

L

Efetuar a limpeza do condensador;

Verificar estado dos compressores;

Efetuar lubrificação geral do equipamento;

Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário;

Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios;

Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre

LEGENDA: EXECUTADO EX NÃO EXECUTADO NEX

ANOTAÇÕES

Item

Pressão (psi) Temp Cº Elétrica

Data da visita no local Outros (Ocorrências / Observações)Alta Baixa Insuflamento Retorno Tensão Corrente

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
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